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Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakow, tel. 12-639-22-19, 602-324-374

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 1150/1/2021

Data wydania sprawozdania: 12.05.2021

ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka

2. Obiekt Badan

Nr prébki nadany w laboratorium:

rodzaj probki / miejsce pobrania

Data pobrania probki / prébkobiorca
Metoda pobierania probki

Data przyjecia do badania

Data wykonania badania

Stan prébki / informacje od klienta

13.04.2021

3. Wyniki badan

13.04.2021-06.05.2021
bez zastrzezen / bez zastrzezen

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z 0.0.

1150: woda pitna / SUW Biezandw kran na zapleczu

aneks nr 3 /35 z dnia 15.01.2021 do zlecenia nr 35 z dnia 15.01.2021

13.04.2021 / Wojciech Chlebiniski, numer protokohu: 215/1AL/2021
PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

PB-W-21 wydanie 3 z dnia 04.01.2021 r.

Badana cecha Wynik Warto$¢
L.p.

P lvetoda badawezs deduostica badania |parametrycznal)
bakterie z grupy coli

1 lon-EN 150 930822014 NPL/100ml 0 0
\Escherichia coli

2 |pN-EN 150 9308-2:2014 NPL/100ml 0 0
paciorkowce kalowe :

3 |PN-EN 150 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0
Clostridium perfringens lacznie z przetrwalnikami .

4 [PN-EN 150 14159:2016-10 jtk/100 ml 0 0
ogoblna liczba mikroorganizméw

5 |na agarze odzywezym w temp. 22°C jtk /1 ml 2 bnz"?
PN-EN 1SO 6222:2004
chlor wolny ™

6 lbN-EN 150 7393.2:2011 (wycofana) mg/l 0,27 0,3
barwa

7 lpncEn 150 78872012 +Ap1:2012, pkt, 7 mg/l Pt 1 15
metnosé

8 [oniEN 150 7027-1:2016.09 NTU 0,14 1,0
zapach ™ 5 5 1o A)

9 PN-C-04557:1972 (wycofana) - akcept’ akcept' 'ibnz
smak N 5 ;

10 PN-C-04557:1972 (wycofana) - akeept. akeept.” i bnz*)
pH

1T bEN 150 105232012 - 7.3 6,5-95
temperatura przy pomiarze pH o

12 N EN 150 105232012 C 25,5 -
przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w 25°C

13 IoN e 2788811999 pS/em 924 2500

4 [eardostagslng mg/l CaCO; | 469=61 |  60-500
indeks nadmanganianowy (utlenialno$¢)

15 loncEn 150 84672001 mg/l <0,7 5,0
Zelazo ogolne

16 |PB-W-02 wydanie 4 z dnia 04.01.2021 r. na pedstawie testu kuwetowego HACH mg/1 <0,025 0,200
metoda 8008

lin )
17 EB-W-ZS wydanie 3 z dnia 04.01.2021 r. mg’ll <O’010 0’200
18 [por mg/l <0,04 1,0
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

wydane przez Centralne Laboratorium WMK S.A.

Nr 1150/1/2021

EQ—EgiN 1SO 14911:2002 mg/l 16 200
20 J;’gig{?g 11]409‘1“;?;002 mg/l <0,02 0,50
2] :’II:?EganngMQH:ZUDZ mg/l <2 125
e L u me/] <0,01 0,7
23 g:fg;ll‘siowsm-l;zooa +AC:2012 mg/l 0,30 1,5
24 gﬁlg; ?glcl)};0304-4;2002 mg/l <0,01 -
23 g&lg}:’ gl;)10304vl:2009+.‘\(“:20]2 mg/l 37 250
26 g}fgsgylgg10304-1;2009+Ac:2mz mg/1 <0,01 0,5
2 grlwzllgr: 22%0304-4:2002 mg/l <0,01 -
2 g:ﬁahaggwsmu:zoog +AC:2012 mg/] 2,2 50
22 g;ag;zgg 1};3044:2009 +AC:2012 mg/l 169 250
= gz}qll;?«[:;,g 1g5(;lsl;.l:}2,005 mg/l <0,002 0,050
31 llﬂ(h?-g:lnlsowssszzoos mg/l <0,00045 0,005
32 ;:?&%2315586:2005 mg/1 <0,002 0,050
33 ;‘;1%;\!11;5015586:2005 mg/l <0,003 2,0
34 Erigi:llsmssss;zoos mg/1 <0,0025 0,020
35 g:!(-al;; 1SO 15586:2005 mg/l <0,002 0,010
36 ls’;?;!r?smssss:zoos mg/l <0,001 0,010
37 glta?vc:taswydanieazdnia 04.01.2021 . mg/l <0,0003 0,001
38 ;)E_%Lnﬂ ;:t?gggigel organiczny (OWO) me/1 131 bz
e ng/l < 30
il S e ng/l <2 15
e e/l < .
ST i hg/l <2 .
43 E\IEEI]:(E!OM)]:ZOOQ pe/l <2 100
4 glr::i-‘}:zlb}llggol‘é;gﬁzooz e/l <2 -
il STt e/l <2 .
46 EN_té‘ricllsl(l)()lgggt;;:)gitetrachloroetenu ug/l < 10
47 E:—?Sz()eﬁ423-1:2002 g/l <0,5 1,0
48 gﬁgﬁgmss;zooz pg/l <0,02 0,10
49 Eﬁgﬁg 64682002 pg/l <0,02 0,10
50 [1-HCH ug/l <0,02 0,10

PN-EN 15O 6468:2002
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 1150/1/2021
wydane przez Centralne Laboratorium WMEK S.A.

- E:léfﬁggﬁgfzbog?zen g/l <0,02 0,10
32 E}i‘érﬁﬁggl;zs:mz pg/l <0,02 0,030
33 g}ﬂdlzrg 11;35463:2002 pe/l <0,02 0,030
>4 }io;i; ]ySIC1)?5468:2002 pe/l <0,02 0,10
ol AT e ng/! <0,02 0,030
36 124])551 1SO 6468:2002 ng/l <0,02 0,10
57 gjfégg;l ;68:2002 pg/l <0,02 0,030
58 §£g¥?§ 6468:2002 ug/l <0,02 0,10
59 gll-)la]h)uso 6468:2002 pg/l <0,02 0,10
60 122_1{‘ 1SO 6468:2002 ug/l <0,02 0,10
e wel | <002 0,10
B R e/l <0,004 :

5 [ s kel <0,003 :

e g/l <0,003 0,010
65 s s bl | <0004 ;

66 indeno(1,2,3-cd)piren ugfl <0,003 ]

PN-EN ISO 17993:2005

4 WWA
67 JoncEN 150 17993:2005 pe/l <0,003 0,10

N _ rodzaj dzialalnoéci / badane cechy nie sa akredytowane

D' zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi

2 - zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;,

200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

¥ - podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnosé rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i wspalezynniku k=2,
podana warto$¢ niepewnosci nie uwzglednia niepewnosci pobierania probki przez zleceniodawce

) _ bez nieprawidlowych zmian

% - akceptowalny przez konsumentow

Centralne Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakoéci w zakresie pobierania probek i badan wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi na rok 2021, zgodnego z wymaganiami zawartymi w aktualnej normie
PN-EN ISO/IEC 17025, wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Krakowie decyzja
nr 11/21 z dnia 12.01.2021 1.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do pobranej probki.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Sprawozdanie autoryzowat:
Specjalista ds. analiz Barbara Szaraniec - Kaplita
p. 0. Kierownika Pracowni Badania Wody Agata Dabrowska p.0. KIEROWN[KA

Centrw@ vboratofium
*3 (—'-'3.4(!;; B,Q.‘é ’

Zatwierdzil

Koniec sprawozdania
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