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P[: A Wodociggi Miasta Krakowa S.A.
N B ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow
AxmEnYTAC) Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakéw, tel. 12-639-22-19, 602-324-374
B SPRAWOZDANIE Z BADAN
BADANIA
i) Nr 4783/2021

AB 776
Data wydania sprawozdania: 06.12.2021
1. Zleceniodawca Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z 0.0.
ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka
Podstawa badan aneks nr 7/35 z dnia 07.10.2021 do zlecenia nr 35 z dnia 15.01.2021
2. Obiekt Badan
Nr prébki nadany w laboratorium: 4783: woda pitna / Szkota Podstawowa ul. Sienkiewicza, Wieliczka

rodzaj prébki / miejsce pobrania
Data pobrania prébki / prébkobiorca  29.11.2021 / Wojciech Chlebinski, numer protokotu: 972/1AL/2021

Metoda pobierania probki PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Data przyjecia do badania 29.11.2021
Data wykonania badania 29.11.2021-02.12.2021

Stan probki / informacje od klienta bez zastrzezen / bez zastrzezen
3. Wyniki badan

Badana cecha Wynik Warto$é
LP-l\petoda badaweza JEANEkA badania |parametryczna’

bakterie z grupy coli
! |pN-EN 150 9308-2:2014 NPL/100ml 0 0

Escherichia coli
2 |pN-EN 150 9308-2:2014 NPL/100ml 0 0

aciorkowce kalowe .

3 I 0 jtk/100 ml 0 0
Clostridium perfringens lgcznie z przetrwalnikami :

4 PN-EN 180 14189:2016-10 jtk/100 ml 0 0

og6lna liczba mikroorganizméw

5 Ina agarze odzywczym w temp. 22°C jtk /1 ml 8 bnz*?
PN-EN 1SO 6222:2004

barwa
O |oN-EN IS0 7887:2012 +Ap1:2012, pkt. 7 mgPt/] 1 15

metnos$é
7 |PNEN 150 7027-1:2016-09 NTU 0,12 1,0
g [zapach ™
PN-C-04557:1972 (wycofana)

smak ™V _ 4 ; 3)
9 PN-C-04557:1972 (wycofana) akeept. akcept.” i bnz

pH ) ]
10 NN 150 105232012 73 6,5-9,5

temperatura przy pomiarze pH o i
1 N EN 150 10523.2012 C 20,9

rzewodnos¢ elektryczna wlasciwa w 25°C
12 EN-EN 27888:1999 uS/em 776 2500

twardo$¢ ogdlna
13 1150 60591999 mgCaCOs/1 358 60 - 500

Zelazo ogdlne
14 |PB-W-02 wydanie 4 z dnia 04.01.2021 r. na podstawie testu kuwetowego HACH mg/l 0,027 0,200
metoda 8008

5 [glin ™ mg/l 0,01 0,200
PB-W-26 wydanie 3 z dnia 04.01.2021 1. g st | 5

jon amonow
16 ‘1'>N-EN 150 14911?;002 mg/l 0,020 0,50

- akcept. | akcept.” i bnz?

azotyny .
17 [oN-EN IS0 10304-1:2009 +AC:2012 mg/1 0,01 0,5

N _ rodzaj dzialalnoci / badane cechy nic sg akredytowane
V- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 4783/2021
wydane przez Centralne Laboratorium MPWIK S.A.
D _ zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
Y - bez nieprawidiowych zmian
¥ - akceptowalny przez konsumentow

Centralne Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakosci w zakresie pobierania probek i badan wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi na rok 2021, zgodnego z wymaganiami zawartymi w aktualnej normie
PN-EN ISO/IEC 17025, wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie decyzjg
nr 11/21 z dnia 12.01.2021 r.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylgcznie do pobranej probki.
Niniejsze sprawozdanic bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Sprawozdanie autoryzowak:

Specjalista ds. analiz Agnieszka Rams KIEROWNIK
Kierownik Pracowni Badania Wody Agata Dgbrowska Centraln abgratorium
J y¢’ s
Krzysztof Puda$
Zatwierdzil

Koniec sprawozdania
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