PCA

PoLskie CENTRUM
AXREDYTACJI

"

BADANIA
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1. Zleceniodawca

Podstawa badan

2. Obiekt Badan

Nr probki nadany w laboratorium:
rodzaj probki / miejsce pobrania
Data pobrania probki / probkobiorca
Metoda pobierania prébki

Data przyj¢cia do badania

Data wykonania badania

Stan prébki / informacje od klienta
3. Wyniki badan

Wodociaggi Miasta Krakowa S.A.
ul, Senatorska 1, 30-106 Krakéw

Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakow, tel. 12-639-22-19, 602-324-374

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 4974/1/2021

Data wydania sprawozdania: 11.01.2022
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o0.0.
ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka
aneks nr 3 /35 z dnia 15.01.2021 do zlecenia nr 35 z dnia 15.01.2021

4974: woda pitna / Zbiornik Mietniéw - Choraggwica

09.12.2021 / Wojciech Chlebinski, numer protokotu: 1024/IAL/2021
PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

09.12.2021

09.12.2021-05.01.2022

bez zastrzezen / bez zastrzezen

Badana cecha Wynik Wartosé
LDt s badincea dednostka badania |parametryczna’

bakterie z grupy coli

U |on-en 150 9308-2:2014 NPL/100ml 0 0
\Escherichia coli

2 [pN-EN 150 9308-2:2014 NPL/100ml 0 0
paciorkowce kalowe .

3 |PN-EN 150 7899-2:2004 Jtk/100 ml 0 0
Clostridium perfringens lacznie z przetrwalnikami .

4 [PN-EN 150 14189:2016-10 Jtik/100 ml 0 0
og6lna liczba mikroorganizmdéw

5 |na agarze odzywezym w temp. 22°C jtk /1 ml 160 bnz»?
PN-EN SO 6222:2004
chlor wolny ™

6 |onEN 150 7393-2:2011 (wycofana) mg/l 0,06 0,3
barwa

7 Ion-EN 150 7887:2012 +Ap1:2012, pkt, 7 mgPl 1 15
metnosé

8 |pN.EN 150 7027-12016-09 NTU 0,18 1,0
zapach ™ Ao 3

9 PN-]?3-04557:]972 (wycofana) = akcept. | akcept.” i bnz”)
smak M —

10 onic.oass7-1972 (wycofana) - akcept. akcept.” i bnz?
pH "

1T BN EN 150 105232012 8,0 6,5-9,5
temperatura przy pomiarze pH

12 N EN150 105232012 °C 20,3 -
przewodno$¢ elektryczna wlasciwa w 25°C

13 [onCEn 27888:1999 uS/em 326 2500
twardos¢ ogdlna

14 |oN-150 6059:1999 mgCaCOy/l 137 60 - 500
indeks nadmanganianowy (utlenialno$¢)

15 boncEn 150 84672001 mg/l 1,4 5,0
zelazo ogolne

16 |pB-W-02 wydanie 4 z dnia 04.01.2021 r. na podstawie testu kuwetowego HACH mg/l <0,025 0,200
metoda 8008
glin V)

17 [55.w-26 wydanie 3 z dnia 04.01.2021 . mg/l <0,01 0,200
bor

18 o8 W-21 wydanie 3 z dnia 04.01 2021 1. mg/l 0,046 1,0
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr 4974/1/2021
wydane przez Centralne Laboratorium WMK S.A.
12 _lg_l(:-(IlEN 1S0 14911:2002 mg/l 12 200
20 S T2 mg/l 0,023 0,50
l grlqigqntgg 14911:2002 mg/] 6,7 125
& gﬁgglx(siommm;zooa ~AC:2012 mg/] 0,071 1,5
- 151?[1501: };lo 10304-1:2009 +AC:2012 mg/] 16 250
= gﬁ-%trlyggmsm-l:zoosw +AC:2012 mg/] <0,01 0,5
3 ?ﬁ-%trdagg 10304-1:2009 +AC:2012 mg/] 3,9 50
8 Isa;laggzlsag ki A GiNR mg/l 20 250
= gltll-lger};lcl)yl{)304-4;zooz mg/l <0,01 -
28 g:ll-lg; ?&;?)%9304-4:2002 mg/l 0,050 -
2 /! 0,050 0.7
30 grlql.]g;:?sg %52532:}2]005 mg/l 0,002 0,050
24 zl’(rigr?l}sowsse:zoos mg/l <0,00045 0,005
32 fr’l:f;\lggg 15586:2005 mg/l <0,002 0,050
33 Il’lrlqi-ggfsmssse;zoos mg/l <0,003 2,0
34 213!25115015586:2005 mg/1 0,0038 0,020
35 grtég?:x 1SO 15586:2005 mg/l <0,002 0,010
36 ;;?I!)Nr}(;OISSS(S:ZODS mg/l <0,001 0,010
37 ;;?\ff-ss wydanic 3 z dnia 04.01.2021 1. mg/l +0,0003 0,001
L me/! 1,87 bnz
N g/ 14.8 30
B i ne/! 34 15
ad = e/ < -
B e maxanin) ng/l < .
43 ENEL{IIS% 10301:2002 ny/l 18,2 100
44 Eﬂ‘gﬁﬁg‘}ﬁgﬁﬂm pg/l <2 -
45 B e T he/ 2 -
46 1}::N t;';‘cllsl(ljolgg(it;%g i tetrachloroetenu ug/l < 10
47 Erilllg :11423-1:2002 pe/l 0,5 1,0
48 gﬁgﬁgms:zom pg/l 0,02 0,10
49 g;-l;zlh?lls{oms:zooz g/l <0,02 0,10
50 ?f;gf 1]30 64682002 g/l 0,02 0,10
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 4974/1/2021
wydane przez Centralne Laboratorium WMK S.A.

o g/l 0,02 0,10
e . ng/! <0,02 0,030
33 ?ﬂ?{;g 6468:2002 g/l <0,02 0,030
34 Lﬁogf %21468;2002 pg/l 0,02 0,10
e e/l 0,02 0,030
36 [%I-?EE]SO 6468:2002 g/l <0,02 0,10
>7 I(’il\llelggll.gon ?453;2002 pe/l <0,02 0,030
38 :}gg}?glg 6468:2002 ug/l <0,02 0,10
59 12@2:]3150 6468:2002 pe/l <0,02 0,10
bR IE\E’:’EISO 6468:2002 g/l 0,02 0,10
e pe/l 0,02 0,10
ol kel <0,004 :

0 R kel 0,003 .

e b ngl <0,003 0,010
S hel! 0,004 -

66 (indeno(1,2,3-cd)piren ng/l 20,003 i

PN-EN ISO 17993:2005

4 WWA
67 [on-EN 150 179932005 g/l <0,003 0,10

N - rodzaj dzialalnosci / badane cechy nie sg akredytowane

" - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

» - zaleca si¢, aby ogoina liczba mikroorganizmow nie przekraczata: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

¥ - bez nieprawidlowych zmian

. akceptowalny przez konsumentow

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do pobranej probki.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

Sprawozdanie autoryzowat:

Kierownik Pracowni Biologicznej Anna Kempirska-Zak KIEROWNIK
Kierownik Pracowni Badania Wody Agata Dabrowska Tentraln i
agig/o, Lglabo:ratonum
U s
Krzysztof Pudag

Zatwierdzif

Koniec sprawozdania
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Wodociggi Miasta Krakowa S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakdw, tel. 12-639-22-19, 602-324-374

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 4974/11/2021

Data wydania sprawozdania: 11.01.2022

1. Zleceniodawca Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z 0.0.
ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka
Podstawa badan aneks nr 3 /35 z dnia 15.01.2021 do zlecenia nr 35 z dnia 15.01.2021
2. Obiekt Badan
Nr prébki nadany w laboratorium: 4974: woda pitna / Zbiornik Mietniéw - Chorggwica

rodzaj probki / miejsce pobrania
Data pobrania prébki / probkobiorca  09.12.2021 / Wojeiech Chlebinski, numer protokotu: 1024/1AL/2021

Metoda pobierania prébki PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Data przyjecia do badania 09.12.2021
Data wykonania badania 09.12.2021-30.12.2021

Stan probki / informacje od klienta bez zastrzezen / bez zastrzezen
3. Wyniki badan

L.p. Egiﬂgfdaiif:'a Jednostka Wynik badania para‘?lnz:lt‘;scina”
1 Jfr?fgr{ I;:g l'fl:gs‘g]g; 1 (wycofana) mg/l 0,20 2
2 ;’::JIIF?; ?5132?9?;72;2011 (wycofana) mg/l 0,14 -
3 E;.%Lnlisaonl};om 2003 e/l 2,5 10
4 gg’]\»?l;?l wy‘:;:ﬂ:lse 2 dnia 04.01.2021 1. mg/l 0,003 0,050
5 gr?glr?sgnl 7294-2:2016-11 mg/l 0,001 0,005
0 s s mg/l 0,001 0,010
7 g:!gg 1SO 17294-2:2016-11 mg/l <0,001 0,010
3 he/! < 3,0
2 Ez%esz?ﬁ ii.éz‘é"w g/l <0,02 0,50

V- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do pobranej probki.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej. jak tylko w calosci.

Sprawozdanie autoryzowat:

Kierownik Pracowni Badania Wody Agata Dabrowska KIEROWNIK
Centra @L oratorium
U S
........................ KrzyszlofPudas ...

Zatwierdzit

Koniec sprawozdania
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