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1. Zleceniodawea

Wodociggi Miasta Krakowa S.A.

ul. Senatorska 1, 30-106 Krakow

Centralne Laboratorium

ul. Lindego 9, 30-148 Krakéw, tel. 12-639-22-19, 602-324-374

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 3375/1/2021

Data wydania sprawozdania: 01.10.2021

ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka

Podstawa badan

2. Obiekt Badan

Nr prébki nadany w laboratorium:
rodzaj prébki / miejsce pobrania
Data pobrania probki / probkobiorca
Metoda pobierania prébki

Data przyjecia do badania

Data wykonania badania

Stan proébki / informacje od klienta
3. Wyniki badan

02.09.2021

02.09.2021-30.09.2021
bez zastrzezen / bez zastrzezen

3375: woda pitna / SUW Biezan6éw kran na zapleczu

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z 0.0.

aneks nr 3 /35 zdnia 15.01.2021 do zlecenia nr 35 z dnia 15.01.2021

02.09.2021 / Wojciech Chlebinski, numer protokohi: 663/IAL/2021
PN-1SO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

L.p. Badana cecha

Metoda badawcza

Jednostka

Wynik
badania

Wartoéé
parametryczna')

1 |bakterie z grupy coli
PN-EN 1SO 9308-2:2014

NPL/100ml

0

0

5 Escherichia coli
PN-EN IS0 9308-2:2014

NPL/100ml

0

0

3 |paciorkowce kalowe
PN-EN ISO 7899-2:2004

jtk/100 ml

0

Clostridium perfringens lacznie z przetrwalnikami
PN-EN ISO 14189:2016-10

jtk/100 ml

0

ogdlna liczba mikroorganizmdow

5 |na agarze odzywezym w temp. 22°C
PN-EN 1SO 6222:2004

jtk /1 ml

bz

6 |chlor wolny ™)
PN-EN ISO 7393-2:2011 (wycofana)

mg/l

0,3

7 barwa
PN-EN 1SO 7887:2012 +Ap1:2012, pkt. 7

mg/l Pt

15

g |me¢tnosé
PN-EN IS0 7027-1:2016-09

NTU

1,0

g [zapach ™
PN-C-04557:1972 (wycofana)

akcept. i bnz?

10 [smak N)
PN-C-04557:1972 (wycofana)

akcept.* i bnz*

11 [PH
PN-EN ISO 10523:2012

6,5-9,5

|2 [temperatura przy pomiarze pH
PN-EN ISO 10523:2012

°C

209

przewodnos$¢ elektryczna wlasciwa w 25°C
PN-EN 27888:1999

puS/cm

898

2500

14 [twardos¢ ogélna
PN-1SO 6059:1999

mg/l CaCOs

422

60 - 500

indeks nadmanganianowy (utlenialnos¢)
PN-EN 18O 8467:2001

mg/]

0,7

5,0

zelazo ogdlne
16 PB-w-02 wydanic 4 z dnia 04.01.2021 r. na podstawie testu kuwetowego HACH

metoda 8008

mg/l

0,025

0,200

17 |glin ™
PB-W-26 wydanie 3 z dnia 04.01 2021 r.

mg/l

<0,010

0,200

18 bor
PB-W-21 wydanie 3 z dnia 04.01.2021 1.

mg/l

<0,04

1,0
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wydane przez Centralne Laboratorium WMK S.A.

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 3375/1/2021

12 gg%N 1SO 14911:2002 meg/l 30 200
20 iﬁiﬁggmﬁm mg/l 0,025 0,50
2 04 1 mg/l 21 125
2 ;?N.CErz’ql?sf)ag?gLi.zcogzlorynéw mg/l 0,031 0,7
23 [{IN‘{I(S)I\IJ-ll(SiO10304-1;2009-AC:20!2 mg/l 0,20 1,5
724 gg-]é)er);g};osoLmzooz mg/l 0,01 -
2 lgrl»}-lé)erksl;)10304-1;2009+Ac:2012 mg/l 42 250
26 ?rfgsttuygg10304.1;2009'/&02012 mg/l =0,01 0,5
27 }Sr‘\*”gr: ?srcl)ylosommzooz mg/l 0,031 -
28 grf-(g\?gg10304-1;2009~Ac;201z mg/l 2,0 50
ad g;g;zl‘sdglyosoz:-t;zow SAC2012 mg/l 111 250
30 gg_zgrgglgglg?zom mg/l 0,002 0,050
31 §§g$5015586:2005 mg/] :0,00045 0,005
32 1121?51;%2815586;2005 mg/l 0,002 0,050
33 }?r]\'iggf'sowssozzoos mg/l 0,003 2,0
34 g}\i}!g\e!llsoussé:zoos mg/l <0,0025 0,020
33 gri(-aﬁ‘: 1SO 15586:2005 mg/l 0,002 0,010
36 grlfat;qrgowsu:zoos mg/l 0,001 0,010
37 ;;?\Sl-ss wydanie 3 z dnia 04.01.2021 t. mg/l 20,0003 0,001
38 }())Ng_(gqn% ;Zi;gggigel organiczny (OWQO) mg/l 1,29 bnz?
B e on) ke <2 30
40 e sosorsoss " ng/ 2 15
A e g 0 ke 2 -
e ne/ < :
43 ENII{J{ gc[) 10301:2002 pg/l <2 100
i }E;i_}csglggolggglx;om ng/l 2 -
45 e s ng/ < :
46 gjf;}ic]lgcl)olggat;&;litetrachloroetenu gl 2 -
47 E}i?s%eﬁu.%-l:zooz ng/l <0,5 1,0
48 g}s—!-}grx'clgéao&zooz pg/l <0,02 0,10
49 g;-}gwcxls{o 64682002 pg/! 0,02 0,10
50 Z&gg}:o 6468:2002 pe/l 0,02 0,10
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 3375/1/2021
wydane przez Centralne Laboratorium WMK S.A.

51 s sssmen he/! 0,02 0,10
52 Er\?.grt\lalgglsggs:zooz pg/l <0,02 0,030
7B ;&i}z’;lyggcaes;zooz ng/l <0,02 0,030
54 ggg;l’é%ims;zooz pg/l 10,02 0,10
55 L e ey ng/l 0,02 0.030
- g&glsoms;zooz pe/l <0,02 0,10
a2 g)i-e}!STsyon;m;:zooz e/l 0,02 0,030
58 gxg?_;}l’?: 6468 2002 pg/l <0,02 0,10
59 }212]1\)'150 6468:2002 pg/l <0,02 0,10
60 gﬂl-)rs?\l‘lso 6468:2002 pg/l 20,02 0,10
Zl e e ng/! 0,02 0,10
R e <0,004 .

6 hel | <0003 ~

64 e aps ons o/l 10,003 0,010
65 [ T e/ <0,004 :

e g/ 0,003 -

67 g«irm‘g]%%;zoos ug/l 0,003 0,10

N - rodzaj dzialalnosci / badane cechy nie sa akredytowane
"' - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 . (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi
2 - zaleca si¢, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100 jtk/1 ml w wodzic wprowadzanej do sieci wodociagowej,

200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
Y - bez nieprawidlowych zmian
' - akceptowalny przez konsumentow

Centralne Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jakosci w zakresie pobierania prébek i badan wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi na rok 2021, zgodnego z wymaganiami zawartymi w aktualnej normie
PN-EN ISO/IEC 17025, wydane przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie decyzja
nr 11/21 zdnia 12.01.2021 r.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do pobranej prébki.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej. jak tylko w calosci.

Sprawozdanie autoryzowal:
Kierownik Pracowni Biologicznej Anna Kempinska-Zak

= ;
Kierownik Pracowni Badania Wody Agata Dabrowska Ce M,ff.‘,;; RO,\?{JE,’J’? .
=N E T @ L 2{onum
K&rz; s

/
z@éguéas

Zatwierdzif

Koniec sprawozdania
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Wodociggi Miasta Krakowa S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw
Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakow, tel. 12-639-22-19, 602-324-374

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Nr 3375/11/2021

Data wydania sprawozdania: 01.10.2021

1. Zleceniodawca Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z 0.0.
ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka

Podstawa badan aneks nr 3 /35 z dnia 15.01.2021 do zlecenia nr 35 z dnia 15.01.202}

2. Obiekt Badan

Nr prébki nadany w laboratorium: 3375: woda pitna / SUW Biezandw kran na zapleczu

rodzaj prébki / miejsce pobrania

Data pobrania probki / proébkobiorca  02.09.2021 / Wojciech Chlebinski, numer protokotu: 663/IAL/202]

Metoda pobierania prébki PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Data przyj¢cia do badania 02.09.2021
Data wykonania badania 02.09.2021-23.09.2021

Stan probki / informacje od klienta bez zastrzezen / bez zastrzezen
3. Wyniki badan

Lp. radans cecha Jednostka | Wynik badania, LEORE

P - meg/! 0,18 .

2 SS.?Nrgrgigg-z;zm I (wycofana) mg/l 0.05 -

3 }E’;%Lﬂ Jisaonl};om.zoo.% e/l 2,5 10

4 ggjwa_réi( ‘1‘;;'3:? 3e 7 dnia 04.01.2021 1 mg/l 0,003 0,050

3 gg;{g?\gdanie 2z dnia 04.01.202] r. mg/l 0,001 0,005

6 }?1;‘-5\3-[317 wydanie 2 z dnia 04.01.2021 1 mg/l <0,001 0,010

! ﬁﬁﬁ’.‘y wydanie 2 z dnia 04.01 2021 1 mg/l 0,001 0,010

B Bieniso o s ng/l ! 3.0

Bl e ng/! <0,02 0,50

"’ - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

Centralne Laboratorium posiada zatwierdzenie systemu jako$ci w zakresie pobierania probek i badan wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi na rok 2021, zgodnego z wymaganiami zawartymi w aktualnej normie
PN-EN ISO/IEC 17025, wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Krakowie decyzja

nr11/21 zdnia 12.01.2021 r.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do pobranej probki.
Niniejsze sprawozdanic bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢é powielane inaczej. jak tylko w calosci.

Sprawozdanie autoryzowal: ~EROWNIK
Kierownik Pracowni Badania Wody Agata Dabrowska . 1(70) Laboratonum
b aQ(gz\
T

Zanrwierd=il

Koniec sprawozdania
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