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1. Zleceniodawca

Podstawa badan

2. Obiekt badan

Rodzaj prébki / miejsce pobrania
Data pobrania probki / pobierajacy

Metoda pobierania probki

Data przyjecia do badania
Data wykonania badania
Stan prébki

3. Wyniki badan

ORYGINAL

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw

Centralne Laboratorium
ul. Lindego 9, 30-148 Krakoéw, tel. 12-639-22-19

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 6139/2018

Data wydania sprawozdania: 18.12.2018

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z 0.0.
ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka
zlecenie zewnetrzne numer: 119 z dnia 25.01.2018

prébka wody pitnej o numerze 6139: Szkota Podstawowa Siercza
13.12.2018 / prébka pobrana przez prébkobiorce Centralnego
Laboratorium, numer protokotu: 528/IAL/2018

PN-ISO 5667-5:2003 (wycofana),

PN-EN ISO 19458:2007
13.12.2018

13.12.2018 - 16.12.2018
bez zastrzezen

Badana cecha
Metoda badawcza

Jednostka

Wynik badania

Dopuszczalna
zawarto§¢!

bakterie z grupy coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Apl:2017-04

jtk/100 ml

0

0

\[Escherichia coli
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Apl:2017-04

jtk/100 ml

0

0

paciorkowce kalowe
PN-EN ISO 7899-2:2004

jtk/100 ml

0

0

ogoélna liczba mikroorganizmow

PN-EN ISO 6222:2004

na agarze odzywezym w temp. 22°C

itk /1 ml

nie wykryto

bnz?

barwa
PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2012, pkt. 7

mg/l Pt

15

metnosé
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU

<0,1

1,0

zapach ™V
PN-C-04557:1972 (wycofana)

akcept.

akcept.?) i bnz?

smak V)
PN-C-04557:1972 (wycofana)

akcept.”

akcept.? i bnz?

pH
PN-EN ISO 10523:2012

7,9

6,5-9,5

PN-EN ISO 10523:2012

temperatura przy pomiarze pH N oC

223

PN-EN 27888:1999

przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w 25°C

puS/cm

331

2500

twardos$¢ ogdlna
PN-ISO 6059:1999

mg/l CaCOs;

139

60 - 500

zelazo ogolne

HACH metoda 8008

PB-W-02, wydanie 3 z dnia 25.11.2016r na podstawie testu kuwetowego

mg/1

0,036

0,200

glin V)
PB-W-26 wydanie 2 z dnia 31.12.2015

mg/l

<0,01

0,200

ljon amonowy
PN-EN 1SO 14911:2002

mg/l

0,037

0,50

azotyny
PN EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012

mg/l

<0,01

0,5
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 6139/2018
wydane przez Centralne Laboratorium MPWiK S.A.

N - rodzaj dzialalnosci / badane cechy nie sa akredytowane

- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 Poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

2 _ bez nieprawidiowych zmian

¥ - akceptowalny przez konsumentow

of Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek.
Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Centralnego Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej. jak tylko w catosci.

Sprawozdanie autoryzowat:
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Pracowni Biologiczng]

-

W zakresie mikrobiologii

W zakresie fizykochemii

WNIK
Centrﬁ\%Ro aboratorium

{
Matgorzata Maglera

Zatwierdzil

Koniec sprawozdania
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